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Изложена методика технико-экономического обоснования од-
ного из основных параметров системы планово-предупредительного 
ремонта и технического обслуживания электрооборудования сель-
скохозяйственных предприятий – периодичности профилактических 
замен с целью повышения его эксплуатационной надежности. Мето-
дика базируется на моделировании поведения электрооборудова-
ния при эксплуатации полумарковскими (регенерирующими) управ-
ляемыми случайными процессами, использовании априорной ин-
формации о надежности электрооборудования в виде функции рас-
пределения времени безотказной работы и соотношении затрат на 
установление отказов и проведение профилактических замен элек-
трооборудования. 

Предназначены для обоснования требований к эксплуатацион-
ным способам обеспечения надежности при разработке новых видов 
электрооборудования в соответствии с ГОСТ 27.003-83, уточнении 
нормативов Системы ППРЭсх при ее привязке к конкретным услови-
ям эксплуатации. Также могут использоваться студентами факуль-
тетов электрификации сельскохозяйственных вузов при курсовом и 
дипломном проектировании. 

 
 


